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         Steuerung 

Zuluft
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+450

Bohrung für Saunaeckleuchte:

h=1685 ü.OKFFB

bei Saunahöhe:

h=2080 mm

Thermometer

1519

baus. El. Zuleitung an

dieser Seite

NYM 5 x 2,5 qmm, 400 V,

3 x 16 A,

abgesichert über FI

ab OKFFB ca. 6 m länger

lassen

Abluft muss

gewährleistet

werden

Zuluft muss gewährleistet bleiben!

Innenmass 1800
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Ofenfühler

200 mm unterhalb

Kabinendecke
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